
0,943

1,001

-0,058 Condensado Recuperado (ton/h)

1,000

-0,058

Condensado  (ton/h) média variação

IPA velha 6 0 - 5,2

IPA nova 4 0 - 6

ETA 4 0 - 10

SAC 2,5 0 - 6,5

Fusão 4 0 - 6

Digestão 10 0 - 20

40 Desmi Cond.

Correntes S/ Recuperação Recuperação (ton/h) Entalpia (KJ/Kg)

Água Desmi 41,900 41,205 105

Vapor 6,100 5,912 2706

Cond. Fusão 0,000 0,000 662

Cond. SAC 0,000 0,000 589

Cond. Colunas 0,000 0,000 503

Cond. NC 0,000 0,883 684 Água desaerada

Água Desaerada 48,000 48,000 436

0,188

BE / BM 0

0,130

Aumento Consumo / Digestor

Consumo Vapor Fábrica (ton/h)

Economia Vapor Desaerador (ton/h)  =

0,88

Considerado

0

Numero Digestores Substituidos

Economia Vapor Total (ton/h) =
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Condensado Gerado (ton/h)

Flash (ton/h)

1,001

0,118

Injeção Direta

Digestor Serpentinado

Vapor 1 barg

0

0

0,883

Consumo de Vapor (ton/h) Recuperação de Condensado (ton/h)

∆Consumo Vapor Digestores (ton/h) =

0

0



(Kg/Nm3) Economia (R$/ano)

Produtividade Confab 12 R$ 69.843,59

Produtividade Aalborg 15,9 R$ 52.712,14

Natureza

Gás Natural

Tratamento água e Efluente

Total

7,97

6,02

Recuperação de Condensado (tonh/h)

69.268,72

0,88 2,06957207

52.712,14

16.556,58

Totalização Economias

Economia (R$/ano)

10,85

8,19
0,130

Economia associada ao Gás Natural

Economia vapor (ton/h) Economia GN (Nm3/h) Economia (R$/h)

R$ 16.556,58

Economia (R$/ano)

Economia associada ao Tratamento de Água e Efluente 

Economia (R$/h)
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